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PRESTATIEVERKLARING 
ELEKTRISCHE RADIATOREN VAN MASTERWATT 

 
Verklaring voor de energieprestaties ten behoeve van NTA8800, voor een individueel 
verwarmingstoestel. 

Masterwatt uit Barendrecht levert onder meer elektrische radiatoren. De Calor elektrische 
badkamer-radiatoren zijn uitgerust met eenzelfde instelbare digitale ronde thermostaat, met 
als artikelnummer DYPWCL2S (witte uitvoering), DYPBCL2S (zwarte uitvoering), of DYPCCL2S 
(chrome uitvoering). 

 Deze verklaring betreft het elektrisch stand-by gebruik van type Calor badkamer 
radiatoren uitgerust met deze thermostaat. 

Deze verklaring is van toepassing op de volgende Calor radiatoren van Masterwatt: 
 

 
 
Het stand-by elektriciteitsgebruik is op 23-12-2020 door DEKRA Certification B.V. te Arnhem 
gemeten en gerapporteerd onder nummer 2251364.53 

 Het stand-by elektriciteitsgebruik is door meting bepaald op 0,41 W. 

De waarde van 0,41 W mag in het kader van NTA8800 als rekenwaarde voor hulpenergie 
(PH;aux;gen;e) worden gebruikt, in plaats van de 10 W uitgangswaarde conform NTA8800,  
9.6.8.2.3. 
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